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Resumo. O atual processo brasileiro de regulamentagdo e incentivo & geracdo de energias renovaveis deve
proporcionar um cendrio promissor para a energia solar fotovoltaica. Este trabalho apresenta a descri¢do do projeto
de 120 telhados fotovoltaicos no Brasil a serem implantados nos proximos anos e que visa delimitar as condicdes e
impactos da geracao distribuida de energia elétrica a partir de sistemas fotovoltaicos em telhados de consumidores na
rede de baixa tensdo. O trabalho descreve especialmente o estagio atual dos telhados fotovoltaicos que serdo
instalados em um condominio de residéncias na cidade de Porto Alegre localizada no sul do Brasil e destacando os
requesitos e condicBes necessarias exigidas pela concessionaria proprietaria da rede elétrica de distribuicdo onde os
sistemas fotovoltaicos serdo conectados.
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1. INTRODUCAO

A demanda mundial de energia vem crescendo continuamente. Para suprir a crescente demanda existe a
possibilidade de instalacdo de novas usinas que utilizem combustiveis fosseis, centrais nucleares ou considerar a
utilizacdo das fontes alternativas de energia como uma possibilidade viavel na matriz energética mundial. Os passos de
diversos paises como Alemanha entre outros, que diversificaram sua matriz energética através do aproveitamento da
energia edlica e solar, devem ser seguidos por outros paises.

Desde o surgimento das primeiras células solares fotovoltaicas, de elevado custo e utilizadas na geracdo de energia
elétrica para os satélites que orbitam nosso planeta, as tecnologias de produgdo evoluiram e tornaram-se
economicamente vidveis em diversas aplicacfes. Para que a tecnologia fotovoltaica tenha um futuro promissor como
fonte de energia principal, devera desenvolver-se a partir das experiéncias realizadas nos paises que impulsionaram o
mercado fotovoltaico. Os programas de apoio e incentivo criam economias de escala que por consequéncia reduzem o0s
custos e impulsionam o mercado. Apesar de que os programas de mercado sdo desenvolvidos para serem unicamente
meios de apoio temporarios, sdo decisivos na formagao de um mercado estavel.

A regulacdo do setor elétrico desempenha o importante papel de orientar a evolucéo das energias em funcéo das
necessidades energéticas do pais, incentivando sua producdo em funcdo do grau de desenvolvimento e interesse da
mesma. Analisando a evolugdo da capacidade instalada de sistemas fotovoltaicos no mundo, fica evidente a importancia
que essa fonte de energia tem conquistado nos Ultimos anos na matriz energética de diversos paises. No ano de 2000 a
poténcia fotovoltaica instalada no mundo era de 1,4 GW, enquanto que no final de 2013 o potencial instalado era de
quase 140 GW (IEA-PVPS, 2014).

A energia elétrica no Brasil é proveniente na sua maior parte de recursos hidricos. Atualmente, do total da
capacidade instalada no Brasil, cerca de 140 GW, aproximadamente 88 GW (63 %) é devido a hidrelétricas (ANEEL,
2014). Para que a energia solar fotovoltaica assuma o papel de vetor de desenvolvimento tecnologico e industrial, é
primordial desenvolver iniciativas que permitam uma andlise sistematica da inser¢do dessa fonte na matriz elétrica
nacional. E necessaria uma analise quanto ao comportamento destas unidades de geracdo na malha de controle do
Sistema Interligado Nacional (SIN), focando principalmente em quest8es técnicas como as particularidades do padrao
de requerimento de conexdo estabelecido pelas concessionarias. O atual processo de regulamentacdo elimina uma das
maiores barreiras ao desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no Brasil. Krenzinger e Zilles (2012) estimam que
no ano de 2020 os sistemas fotovoltaicos contribuam com cerca de 1 % a 2 % da geracdo de energia elétrica e que a
poténcia acumulada sera da ordem de 10 GW. Entre as principais iniciativas no pais podem-se destacar a
chamada n® 13/2011 da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) denominada Projeto Estratégico: Arranjos
Técnicos e Comerciais para Insercdo da Geracdo Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira, a Resolucdo
Normativa 482/2012 da ANEEL e o Programa Brasileiro de Etiquetagem de Modulos Fotovoltaicos e Inversores do
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).
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2. DESCRIGCAO DO PROJETO 120 TELHADOS FOTOVOLTAICOS

A instalagdo de sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica no Brasil é bastante recente, sendo que as
primeiras experiéncias datam de meados da década de 90. A analise do comportamento de instalagdes fotovoltaicas
conectadas a rede e de metodologias de caracterizagdo e avaliagdo desses sistemas instalados em paises como Alemanha
e Espanha é necessaria para 0 conhecimento e aprendizado desses sistemas a fim de desenvolver a tecnologia e torna-la
uma alternativa viavel no ambito do sistema energético do pais.

Considerando que os sistemas fotovoltaicos conectados a rede de distribuicdo de energia elétrica representam uma
alternativa tecnicamente confidvel para incrementar a contribuicdo das fontes renovaveis na matriz elétrica, é objetivo
geral do Projeto 120 telhados fotovoltaicos no Brasil:

v’ Executar um projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnolégico visando delimitar as condi¢des e impactos da
insercdo de geracdo distribuida de energia elétrica a partir de sistemas fotovoltaicos em telhados de consumidores na
rede de baixa tensdo. A pesquisa visa ndo apenas o estudo da inser¢do da utilizacdo de sistemas fotovoltaicos em redes
de baixa tensdo, mas também o enfrentamento de questdes comerciais relacionadas a tarifas, aspectos regulatérios,
demonstracdo e teste de sistemas alternativos de medicéo e gestéo.

Os produtos deste projeto contemplam o desenvolvimento de procedimentos de monitoramento e estudo dos
impactos da geracdo distribuida em alimentadores urbanos e subsidiardo futuras a¢des do Ministério de Minas e Energia
(MME) na discussdo junto a Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de possiveis aprimoramentos quanto a
regulamentacdo deste tipo de conexdo. Especificamente, propdem-se:

v Implantacdo de sistemas fotovoltaicos instalados em areas de concessdo de geracdo de energia elétrica
distintas, para garantir a instalacdo em &reas com diferentes padrdes de conexao.

v Desenvolvimento de procedimentos medicdo, gestdo e operacdo de sistemas distribuidos em baixa tenséo e
avaliacdo do impacto da geracéo distribuida em alimentadores urbanos.

v’ Estabelecimentos de competéncias para o desenvolvimento da geragdo distribuida com sistemas fotovoltaicos e
formacéo de recursos humanos especializados.

A implantacéo dos sistemas envolve concessiondrias de distribui¢do de energia elétrica dispostas a participar da
pesquisa por meio da implantacdo de projetos piloto em sua area de concessao e que tenham experiéncias em projetos
demonstrativos em geracdo distribuida. Para garantir a possibilidade de anélise e comparacéo entre diferentes padrdes
adotados, as empresas envolvidas serdo de regifes distintas.

Projeto Piloto de Telhados Fotovoltaicos no Estado do Rio de Janeiro.
Projeto Piloto de Telhados Fotovoltaicos no Estado do Rio Grande do Sul.
Projeto Piloto de Telhados Fotovoltaicos no Estado de Santa Catarina.
Projeto Piloto de Telhados Fotovoltaicos no Estado de Séo Paulo.

Projeto Piloto de Telhados Fotovoltaicos no Estado de Minas Gerais.
Projeto Piloto de Telhados Fotovoltaicos no Estado do Para.

Cada projeto piloto compreende a instalacdo de 20 sistemas fotovoltaicos conectados a rede instalados em telhados
de consumidores de baixa tensdo. Os estudos do Grupo de Trabalho de Geragdo Distribuida com Sistemas Fotovoltaicos
(GT-GDSF) do MME apontam para uma alternativa similar ao programa alemao, considerando as particularidades
como as caracteristicas da matriz energética brasileira e as especificidades do Sistema Interligado Nacional.

3. CONSIDERACOES DE EXECUCAO DO PROJETO 120 TELHADOS

A elaboracéo de um projeto técnico para um sistema fotovoltaico (SF) requer uma série de etapas e procedimentos
de andlise que visam proporcionar ao projeto, depois de instalado, confiabilidade, seguranca e garantias de producdo de
energia ao investidor. A analise detalhada do local onde sera instalado o sistema é de fundamental importancia. Através
de uma visita ao local é que o projetista pode observar as possibilidades e determinar o tipo de instalagdo mais
adequada. E primordial a anélise do espaco fisico disponivel para a instalacio do SF, pois é a partir dele que se inicia o
dimensionamento da poténcia e da quantidade de mddulos a serem instalados. Geralmente é possivel encontrar dois
tipos de instalac@es, as integradas em edificagdes e as instaladas no solo.

Os sistemas integrados a edificacBes sdo comumente encontrados em grandes centros urbanos e podem ser
instalados nos telhados ou em fachadas de prédios. Nessas condi¢fes de instalacdo o projetista deve estar atento,
inicialmente, a area disponivel no telhado, onde se devem considerar aberturas utilizaveis presentes no telhado, e o
sombreamento devido a estruturas vizinhas. A questdo estrutural do telhado também é importante, pois é necessario o
sistema estar orientado corretamente e a estrutura deve suportar uma carga extra de mddulos e equipamentos. Os
sistemas instalados no solo normalmente sdo implantados em localidades distantes dos grandes centros. Este é um
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sistema mais simples de ser instalado, pois apenas ha a necessidade de uma area de terra disponivel. Nessas condi¢Ges
ele ird ocupar a area de terra durante toda a sua vida Util de operacdo ndo sendo possivel, a principio, desenvolver
nenhuma atividade extra no local durante esse periodo.

Quando a radiagdo solar incide perpendicularmente nos médulos, o sistema esta recebendo a maior quantidade de
radiacdo solar global possivel e consequentemente gerando a maior poténcia. O ideal, portanto, é que 0 modulo fique o
maior tempo possivel voltado para o Sol. Esta condicdo é obtida com sistema de seguimento que compensam as
variacfes azimutais e a declinacdo solar. Quando o sistema é instalado em telhados, normalmente os sistemas
fotovoltaicos serdo fixos e dificilmente esta condicdo poderd ser respeitada, pois dependerd do posicionamento do
telhado, em relacdo ao Norte ou Sul geografico e do espaco disponivel no mesmo. Para sistemas fixos ha
recomendacdes fundamentadas em diversos estudos cientificos para orientac@es e inclinagdes que otimizam a conversao
de energia solar ao longo das variagdes anuais meteoroldgicas.

Em sistemas fixos os médulos fotovoltaicos devem ficar orientados para o Norte geogréafico se forem instalados no
hemisfério Sul do planeta e se o sistema for instalado no hemisfério Norte os mddulos devem ser orientados para o Sul
geografico. Vale destacar atencdo com relacdo a orientacdo, pois o Norte geografico difere do Norte magnético. Os
telhados fotovoltaicos descritos neste trabalho serdo fixos e instalados no sul do Brasil, portanto o sistema devera ter
orientacdo norte preferencialmente. Em termos gerais, 0s médulos sdo instalados com uma inclinagdo equivalente a
latitude do local. A latitude de Porto Alegre, onde serdo instalados os telhados fotovoltaicos, é de 30 graus e, portanto a
inclinacdo do sistema deve ser desta ordem. Entretanto sdo admitidas, sem que haja grandes perdas para o sistema,
variagbes maximas de +20° em relacdo a orientagdo do sistema, e variagdes na inclinagdo de + 10° em relagdo a
latitude. O projeto piloto de telhados fotovoltaicos que sera instalado na cidade de Porto Alegre/RS e que serd
coordenado pelo LABSOL da UFRGS compreende as seguintes etapas:

Escolha do local da instalacéo.

Escolha e aquisi¢do dos equipamentos.

Instalacéo dos sistemas fotovoltaicos.

Implantacéo das unidades de monitoramento.

Operacionaliza¢do do monitoramento.

Monitoramento.

Cursos de capacitacdo e difusdo nas areas de concessdo participante do projeto.
Aquisicao, tratamento e andlise dos dados.

ANENENENENENENEN

4. DESCRICAO DO PROJETO 20 TELHADOS FOTOVOLTAICOS EM PORTO ALEGRE/RS

Em Porto Alegre/RS serdo instalados 20 telhados fotovoltaicos em diferentes residéncias, sendo que cada gerador
terd uma poténcia nominal de 1,22 kWp. Os geradores fotovoltaicos serdo compostos por 5 (cinco) mddulos YINGLI
policristalino de poténcia nominal de 245 W, modelo YL 245P-29b. A Tab. 1 apresenta as caracteristicas elétricas em
Standard Test Conditions (STC) e em Nominal Operating Cell Temperature (NOCT).

Tabela 1 — Caracteristicas elétricas do modulo fotovoltaico.

Pardmetro STC NOCT
Poténcia de Saida (W) Pac 245 177,9
Eficiéncia (%) n 15 -
Tensdo do PMP (V) Vemp 30,2 27,2
Corrente do PMP (A) lpmp 8,11 6,54
Tensdo de Circuito Aberto (V) Voc 38,4 34,5
Corrente de Curto-circuito (A) Isc 8,79 6,99

Os inversores utilizados serdo do fabricante SMA modelo Sunny Boy 1200 com poténcia nominal de 1,2 kW. A
Tab. 2 apresenta os custos de aquisi¢do, unitario e total, de 21 geradores fotovoltaicos e 22 inversores. Nas edificacdes
serdo instalados 20 telhados fotovoltaicos e um telhado fotovoltaico serd instalado no LABSOL da UFRGS como
telhado de referéncia.

Tabela 2 — Custos de aquisi¢do dos componentes dos telhados fotovoltaicos.

Item  Qtidade Descricdo Preco Unitario (R$)  Preco Total (R$)
1 22 Inversores 1,2 kWp — 220 V 3.234,67 71.162,74
2 21 Geradores fotovoltaicos 1,22 kW5 3.158,19 66.321,99
Total 6.392,86 137.484,73

Todos os geradores fotovoltaicos serdo compostos por mddulos fotovoltaicos de mesmo fabricante e modelo. O
LABSOL utiliza um gabinete climatizado para medir com bastante precisdo as curvas caracteristicas de modulos
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fotovoltaicos. A Fig. 1 mostra o interior deste gabinete (a), que é giratorio e pode ser orientado para a dire¢do onde
recebe 0s raios solares de forma quase perpendicular e apresenta um diagrama do equipamento utilizado no ensaio para

obter a curva caracteristica (b).

Célula de
referéncia .
Médulo

Barramento de
trigger externo

— b
I Ry
O
Agilent 34410A
(iradidncia)
T l—

Agilent 344 10A’

Agilent 3458A
(tens3o)

Agilent 3458A
(corrente)

GPIB c ‘

Transistores

Fonte Kepco

@

Figura 1 — Gabinete de ensaios (a) e diagrama do equipamento de aquisi¢do de curvas caracteristicas (b).

(b)

Cada unidade consumidora (UC) participante possuird um gerador fotovoltaico (gerador FV) de 1,2 kWp e contaré
com dois medidores, além daquele fornecido pela concessionaria local. Um dos medidores sera responsavel por coletar
os dados provenientes do gerador FV, enquanto que o outro medidor ser responsavel por monitorar as grandezas de
interesse da edificagdo. A configuracdo basica dos sistemas a serem instalados é apresentada no esquema da Fig. 2 onde
também é possivel observar que o quadro c.a. (corrente alternada) abrigard o sistema para transmissdo dos dados

coletados pelos medidores.

Gerador F.V.
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Figura 2 — Esquema do SFCR a ser montado em cada unidade consumidora.

Cada gerador FV serd conectado a uma caixa de conexdo c.c. (corrente continua) contendo os disjuntores e
protecBes, e suas saidas (polos positivo e negativo) serdo direcionadas até o inversor. A caixa de conexdo c.c. e 0
inversor deverdo ser alocados preferencialmente sob o telhado onde os painéis fotovoltaicos forem instalados ou em
uma regido préxima ao respectivo gerador a que pertencem.

As saidas em c.a. serdo enviadas por eletrodutos aparentes ou embutidos até o quadro de distribuicdo da
residéncia. Além dos dispositivos de seccionamento e protecdo contra sobrecorrente e surtos, as caixas de conexao
também serdo equipadas com barramentos de terra, e no caso do lado c.a., com os medidores para computar a producéo
de energia do SFCR e do consumo de energia elétrica total da edificacao.
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Uma vez que os geradores fotovoltaicos serdo instalados em residéncias, ¢ de grande importancia que a
monitoracdo dos sistemas provoque pouca, ou nenhuma, interferéncia nestes ambientes, evitando quaisquer transtornos
aos seus moradores. Os equipamentos de transmissdo de dados de cada unidade consumidora participante do projeto
serdo capazes de enviar os dados coletados para um concentrador de dados, o qual sera responsavel por comunicar-se
com o servidor que ira realizar o armazenamento destes dados e os disponibilizardo para os usuarios cadastrados
(pesquisadores) do projeto em questdo (Fig. 3).

Ambos os medidores estardo abrigados no quadro elétrico c.a., sendo que este quadro possuird, além dos
medidores, todos 0s equipamentos necessarios a transmissdo dos dados e os equipamentos de protecdo (como chaves,
fusiveis, disjuntores, DPS, entre outros) responsaveis por garantir a integridade dos medidores e transmissores de dados.
Os transmissores de dados serdo capazes de enviar as medicdes coletadas nas suas respectivas unidades consumidoras
para o servidor, sem a utilizacdo de quaisquer equipamentos e/ou infraestrutura pertencente ao proprietario da
residéncia.

O servidor para onde serdo enviados os dados coletados possuira software destinado a apresentacdo e
gerenciamento destas medi¢des, de maneira a permitir que os pesquisadores possam acessar as informagdes fornecidas
pelos medidores em interfaces graficas, que permitam a geracgao de graficos e tabelas.

Residéncias enviam os dados para um Concentrador de dados realiza comunicagdo

concentrador de dados com os servidores da central de minitoramento

Servidor de armazenamento e
apresentagdo dos dados

Disponibilizagdo dos dados para o IEE-USP por
meio de interfaces gréficas para gerenciamento e
visualizacdo

Figura 3 — Acompanhamento remoto do desempenho do sistema.

O gerador FV serd montado em estruturas de suporte metalicas capazes de suportar o peso dos mddulos e as cargas
mecanicas devido ao vento. Além disso, é importante destacar que a estrutura de suporte devera ser resistente as
intempéries e especificidades das condi¢cdes ambientais da cidade de Porto Alegre (inclusive nas particularidades
quimicas relacionadas com possiveis reagdes entre 0 metal da estrutura e o metal da armagdo dos médulos). A estrutura
metalica de suporte dos médulos sera como aquela apresentada na Fig. 4. Esta estrutura deverd ser toda em aluminio, o
médulo ndo poderé estar a menos de 40 cm do ponto mais baixo da cobertura (superficie horizontal) e devera ter uma
inclinacéo de 20° em relacéo a horizontal.

Figura 4 — Estrutura de suporte do gerador FV.
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Para calculo da forca de arrasto e forga de sustentagdo foram realizados alguns calculos, onde foram adotadas
algumas simplificacbes (ABNT, 1988):

v O médulo foi considerado uma placa plana.

v’ Os efeitos de turbuléncia do bordo de ataque do médulo, bem como da estrutura da residéncia ndo
foram considerados.

v O coeficiente de sustentacdo de 1,6 foi considerado fazendo o médulo como um perfil aerodinamico
padrdo a 20° de inclinagcdo com relagdo ao escoamento.

v’ Para o arrasto o modulo foi considerado como uma placa plana, com Cd = 1,2.

A forca de arrasto a 20° é de aproximadamente 150 N por médulo. O peso do médulo é de 20 kg e, portanto os
efeitos do arrasto sdo anulados praticamente pelo préprio peso do médulo a um vento de 100 km/h. A forga de
sustentacédo é de aproximadamente 1200 N por mddulo. Se for utilizado um escudo na parte traseira da estrutura, tem-se
uma forga de arrasto em torno de 170 N, e a forca de sustentagdo fica praticamente nula. Deve-se utilizar um escudo, ou
seja, uma placa atras da estrutura. Isso reduz os efeitos de sustentagdo, ficando basicamente apenas o arrasto da placa.
Serdo necessarios quatro blocos de 45 kg, conforme Fig. 5 e Fig. 6.

Figura 5 — Estrutura de suporte do gerador FV com detalhamento dos blocos de sustentacéo.

Figura 6 — Estrutura de suporte do gerador FV com detalhamento do escudo localizado na parte posterior da
estrutura de sustentagao.

Os telhados fotovoltaicos serdo instalados no condominio Atmosfera Eco Clube. As coberturas das casas séo
planas (laje de concreto) com espacgo disponivel para a instalacdo de sistemas fotovoltaicos (Fig. 7). Um espago
protegido na divisdo entre duas casas permite a instalagdo dos inversores com apoio na parede. O inversor e a caixa de
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conexdes c.c. ficardo nas coberturas. A proximidade das casas facilita a transmissdo de dados até o ponto de
concentracdo. Todos os telhados tem espaco para o sistema sem prejuizo de outras instalages e dutos de descida para
os cabos facilitam a instalagdo. A Fig. 8 apresenta caracteristicas do local onde serdo instalados os telhados
fotovoltaicos na cidade de Porto Alegre/RS.
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Figura 8 — Caracteristicas do local de instalagdo dos telhados fotovoltaicos.
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Algumas vantagens da escolha do condominio onde serdo instalados os telhados fotovoltaicos sdo: proximidade do
Laboratério de Energia Solar da UFRGS, condominio protegido com entrada controlada e com proposta sustentavel;
auséncia de sombreamento; concentracdo de casas adequada a transmissdo de dados; projeto de instalagdo igual para
todas as casas; cobertura permite orientacédo ideal para os modulos; concentragdo em apenas dois transformadores.

A resolucdo normativa n° 482 de 17 de abril de 2012 estabelece as condicOes gerais para o acesso de microgeracao
e minigeragdo distribuida aos sistemas de distribuicdo de energia elétrica e o sistema de compensagdo de energia
elétrica. A microgeracdo distribuida é definida como uma central geradora de energia elétrica, com poténcia instalada
menor ou igual a 100 kW e a minigeracdo distribuida é definida como uma central geradora de energia elétrica, com
poténcia instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW. Ambas sdo definidas para fontes com base em energia
hidraulica, solar, eélica, biomassa ou cogeracdo qualificada, conforme regulamentacdo da ANEEL, conectada na rede
de distribuicdo por meio de instalacdes de unidades consumidoras. O sistema de compensacdo de energia elétrica é o
sistema no qual a energia ativa gerada por unidade consumidora com microgeracdo distribuida ou minigeragao
distribuida compense o consumo de energia elétrica ativa. As distribuidoras deveriam adequar seus sistemas comerciais
e elaborar ou revisar normas técnicas para tratar do acesso de microgeracao e minigeracgao distribuida, utilizando como
referéncia os Procedimentos de Distribuicdo de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional — PRODIST, as normas
técnicas brasileiras e, de forma complementar, as normas internacionais (ANEEL, 2012).

Algumas caracteristicas desta resolu¢cdo merecem serem destacadas, pois se aplicam ao projeto descrito neste
trabalho. O consumo a ser faturado, referente a energia elétrica ativa, serd a diferenga entre a energia consumida e a
injetada, por posto horario, quando for o caso, devendo a distribuidora utilizar o excedente que ndo tenha sido
compensado no ciclo de faturamento corrente para abater o0 consumo medido em meses subsequentes. Caso a energia
ativa injetada em um determinado posto horério seja superior & energia ativa consumida, a diferenca deverd ser
utilizada, preferencialmente, para compensagdo em outros postos horarios dentro do mesmo ciclo de faturamento,
devendo, ainda, ser observada a relacéo entre os valores das tarifas de energia, se houver. Os créditos de energia ativa
gerada por meio do sistema de compensacdo de energia elétrica expirardo 36 (trinta e seis) meses ap6s a data do
faturamento, ndo fazendo jus o consumidor a qualquer forma de compensacao apds o seu vencimento, e serdo revertidos
em prol da modicidade tarifaria (ANEEL, 2012).

Os telhados fotovoltaicos em Porto Alegre/RS serdo conectados a rede elétrica de distribuico da concessionéria
CEEE-D e, portanto devem estar de acordo com os procedimentos de distribuicdo da mesma. A norma NTD-00.081
emitida em 17/12/2012 estabelece as diretrizes basicas para a conexao e acesso de micro e minigeracdo, que operem
com paralelismo permanente de geradores do consumidor, com fontes renovaveis ou cogeracdo qualificada, conectados
ao sistema de distribuicdo. Constituem complemento da norma NTD-00.081 (CEEE-D, 2012), os seguintes documentos
€ normas:

v' CEEE-D - Regulamento de instalagdes consumidoras — Fornecimento em tensdo secundaria — Rede de
distribuigdo area — RIC BT;
v' CEEE-D — Regulamento de instalagdes consumidoras — Fornecimento em média tensdo — Rede de distribuigio
area — RIC MT;
CEEE-D — NTD-00.51 Custeio de obras no sistema de distribuicéo;
NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensdo — Procedimento;
NBR 5866 — Transformadores de corrente;
NR-10 — Seguranca em instalaces e servicos em eletricidade, aprovada pela Portaria n® 3.214 de 1978;
Portaria n° 598, de 7 de dezembro de 2004, que altera a NR-10;
ANEEL - Resolugéo normativa n® 235, de 14 de novembro de 2006;
ANEEL - Resolugdo normativa n® 482, de 17 de abril de 2012;
ANEEL - Resolugdo normativa n® 414, de 09 de setembro de 2010;
ANEEL — PRODIST — médulo 3 - Acesso ao sistema de distribuicao;
ANEEL - PRODIST — médulo 8 — Qualidade de energia elétrica;
IEEE STD 519-1992 — Recommended practices and requirements for harmonic control in electrical power
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system;

v' IEEE ANSI C37.2-1996 (R2001) — Standard electrical power system device function numbers and contact
designations;

v' IEC 62109-2 — Safety of power converters for use in photovoltaic power systems — Part 2: Particular
requirements for inverters.

Todos os consumidores estabelecidos na area de concessdo da CEEE-D, alimentados em média tensdo ou baixa
tensdo devem comunicar a intencdo de conexao de geradores de energia com fontes renovaveis em paralelo com a rede
da distribuidora através da apresentacdo de informaces estabelecidas pela norma NTD-00.081. Mediante a analise das
informacdes apresentadas, vistoria das instalagdes e aprovacdo da CEEE-D os consumidores sdo cadastrados no sistema
de compensacdo de energia elétrica que é o sistema de reducdo do montante de energia elétrica consumida, regulado
pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica, pelo qual as unidades consumidoras participantes podem manter geradores
conectados na rede de distribuicdo da CEEE-D, e injetar energia elétrica. O nivel de tensdo para conexdo do médulo de
geracdo da unidade consumidora é definido pela distribuidora de energia elétrica. E necesséaria a substituicdo do
medidor de energia convencional por um medidor de energia eletr6nico bidirecional (CEEE-D, 2012).
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A liberagdo do funcionamento do gerador pela distribuidora limita-se ao que se refere a conexao elétrica. Todas as
licencas de funcionamento junto aos demais érgaos publicos sdo de responsabilidade do interessado. O projeto e a
execucdo das adequagdes necessarias para a conexao de geradores sdo de responsabilidade do acessante e devem ser
realizados por profissionais habilitados apresentando as respectivas anotagdes de responsabilidade técnica. A protecdo e
manutenc¢do dos equipamentos e das instalagdes internas também sdo de responsabilidade do consumidor interessado. A
viabilizacdo do acesso de microgeracdo e minigeracdo ao sistema de distribuicdo, basicamente podem ser divididas em
seis etapas: consulta de acesso; solicitacdo de acesso; parecer de acesso; contratos; implantacdo da conexao e aprovacgao
do ponto de conexdo. Cada etapa do processo de viabilizacdo envolve interacBes entre acessante e distribuidora com
prazos estabelecidos pela norma NTD-00.081 da CEEE-D. Ha condicdes especificas para conexdo de modulos
geradores em baixa tensdo e em média tensdo estabelecidas pela norma referida. Quanto aos requisitos de qualidade de
energia a conexdo de modulos geradores de energia ndo devem acarretar perturbacdes para a rede da concessionaria. Os
parametros de qualidade de energia devem ser medidos no ponto de injecdo de energia e 0 modulo gerador deve
perceber condi¢cGes anormais de tensdo e interromper o fornecimento de energia a rede. O modulo de geracdo deve
operar em sincronismo com a rede e dentro dos limites de variagdo de frequéncia estabelecidos em norma. Quando a
frequéncia da rede assumir valores inferiores a 57,5 Hz, o médulo de geragdo deve interromper o fornecimento de
energia para a rede em até 0,2s. A reconexdo é permitida somente quando a frequéncia retornar para 59,9 Hz,
respeitando o periodo minimo de 180 s ap6s a retomada das condi¢des normais de tensdo e frequéncia da rede da
CEEE-D. Quando a frequéncia ultrapassar 60,5 Hz e permanecer abaixo de 62 Hz, o mddulo de geracdo deve reduzir a
poténcia ativa injetada na rede de acordo com a Eq. 1.

AP=[r—€Gnov +0.5 3R 1)

Onde: AP ¢ a variacdo de poténcia ativa injetada (em %) em relag@o a poténcia ativa injetada no momento em que
a frequéncia excede 60,5 Hz; f; é a frequéncia medida da rede; fyom € a frequéncia nominal da rede e R é a taxa de
reducdo da poténcia ativa injetada, ajustada em -40 %/Hz com resolucdo de medicdo de frequéncia menor ou igual a
0,01 Hz.

Apos iniciado o processo de reducdo de poténcia ativa, se a frequéncia da rede reduzir, 0 médulo de geragéo deve
manter 0 menor valor de poténcia ativa atingida (Py — APwax), sendo Py, a poténcia ativa injetada no momento em que a
frequéncia excede 60,5 Hz. O mddulo de geracdo sé deve aumentar a poténcia ativa injetada quando a frequéncia da
rede retornar para a faixa de 60 Hz + 0,05 Hz, por no minimo 300 s. O gradiente de elevagdo da poténcia ativa injetada
na rede deve ser de até 20 % de Py por minuto. A Fig. 9 ilustra a curva de operacdo de um sistema fotovoltaico em
fungdo da frequéncia da rede para desconex&o por sub ou sobre frequéncia.

P/Pm
[%]
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100

> F
[Hz]

57,0 60,0 60,5 62

Figura 9 — Curva de operacao do gerador em funcdo da frequéncia da rede.

Quanto a seguranca o modulo gerador deve ser capaz de identificar condi¢bes de ilhamento e interromper o
fornecimento de energia para a rede em até 2s e deve estar conectado ao sistema de aterramento da unidade
consumidora. Condigdes anormais de tensdo e frequéncia devem ser detectadas pelo gerador, que deve ser
desconectado, garantindo a seguranca das equipes de manutencgdo e pessoas em geral. Ele deve possuir dispositivo de
prote¢do contra sobrecorrentes proporcionando protecao a rede e deve ser capaz de suportar religamento automatico da
rede fora de fase na pior condicdo possivel. A distor¢cdo harmdnica total deve ser inferior a 5 % na poténcia nominal do
maédulo gerador. As harménicas individuais devem estar limitadas conforme a Tab. 3.
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Tabela 3 — Limite de distor¢cdo harmdnica de corrente.

Ordem dos Harmbnicos Limite de distor¢do
impares: 3a9 <40%
impares: 11 a 15 <20%
impares: 17 a 21 <15%
impares: 23 a 33 <0,6%
Pares: 2a 8 <1,0%
Pares: 10 a 32 <0,5%

O médulo de geragdo deve operar preferencialmente com fator de poténcia unitario. As faixas permitidas de fator
de poténcia, quando a poténcia ativa injetada na rede for superior a 20 % da poténcia nominal do gerador, séo
apresentadas na Tab. 4. Ap6s uma mudanga na poténcia ativa, o gerador deve ser capaz de ajustar a poténcia reativa de
saida automaticamente para corresponder ao fator de poténcia predefinido. Qualquer ponto operacional resultante de
tais definigBes deve ser atingido em no méximo 10 s.

Tabela 4 — Faixas permitidas de fator de poténcia.

Poténcia nominal de geragdo Faixa de fator de poténcia
Pnom <3 kW 0,98 indutivo até 0,98 capacitivo
3 kW < Pnom <6 kW 0,95 indutivo até 0,95 capacitivo
Pnowm > 6 KW 0,92 indutivo até 0,92 capacitivo.

5. CONCLUSOES

Este trabalho apresentou a descricdo e as caracteristicas do projeto de 120 telhados fotovoltaicos no Brasil que
serdo instalados em seis cidades de diferentes regiGes do pais. Em especial o trabalho descreveu o estagio atual do
projeto de 20 telhados fotovoltaicos a serem instalados na cidade de Porto Alegre no sul do Brasil destacando os
requisitos e condicdes exigidas pela concessionaria de energia elétrica proprietéria da rede elétrica onde os sistemas
fotovoltaicos serdo instalados.
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DISTRIBUTED GENERATION WITH PHOTOVOLTAIC SYSTEMS:
20 SOLAR ROOFTOPS IN PORTO ALEGRE

Abstract. The recent regulatory law encouraging the implementation of renewable energy sources established a
promising scenario for photovoltaic in Brazil. This paper describes the 120 photovoltaic roofs project to be
accomplished in several regions of Brazil in the following months and briefly analyzes the impact of distributed
generation on the distribution grid. Particular attention is given to the case of 20 photovoltaic roofs to be installed in
residences in the city of Porto Alegre, highlighting the conditions and requirements imposed by the electricity utility
owner of the distribution grid to which these systems are to be connected.

Key words: Solar Energy; Photovoltaic System; Distributed Generation.
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